









































































































































































































































	Szerzői jogi nyilatkozat
	Előszó
	Alkalmazandó személyek
	Szimbólumdefiníció

	1 App bemutatása
	1.1 Kiegészítő termékek
	1.2 Letöltés és telepítés a SEMS+ App
	1.3 csatlakozási mód
	1.4 Gyakori ikonok magyarázata
	1.5 Fókusz regisztrálása
	1.6 Bejelentkezési fiók

	2 Távoli erőműfigyelő rendszer
	2.1 Erőmű
	2.1.1 Erőmű létrehozása
	2.1.1.1 Erőmű adatainak kitöltése
	2.1.1.2 Új erőmű eszköz hozzáadása
	2.1.1.3 Eszköz gyors konfigurálása

	2.1.2 Erőműinformációk megtekintése (telepítő)
	2.1.2.1 Erőmű lista
	2.1.2.2 Állomás részletes információi
	2.1.2.3 Riasztások

	2.1.3 Erőmű információk megtekintése (tulajdonos)
	2.1.3.1 Erőmű lista
	2.1.3.2 Erőmű részletes információi

	2.1.4 Erőmű alapinformációinak módosítása
	2.1.5 Áramár információk konfigurálása
	2.1.6 Erőmű megosztás kezelése

	2.2 Eszköz
	2.2.1 Eszközlista
	2.2.2 Eszköz részletes adatai
	2.2.3 Távoli vezérlő eszköz
	2.2.3.1 Inverter paraméterek beállítása
	2.2.3.2 Akkumulátor paramétereinek beállítása
	2.2.3.3 Villanyóra paramétereinek beállítása
	2.2.3.4 Háztartási energiaigazgatási eszköz paramétereinek beállítása



	3 helyi hibakereső eszköz
	3.1 Helyi csatlakozási eszközök
	3.2 Helyi kapcsolati felület áttekintése
	3.3 Eszközparaméterek beállítása
	3.3.1 Egykattintásos beállítás
	3.3.2 Inverter paraméterek beállítása
	3.3.3 Intelligens kommunikációs rúd paramétereinek beállítása
	3.3.4 Akkumulátor paraméterek beállítása
	3.3.5 Villanyóra paramétereinek beállítása


	4 Szolgáltatások
	4.1 DNSP beállítási funkció
	4.2 AI asszisztens használata

	5 fiók
	5.1 Felhasználói adatok módosítása
	5.2 Alkalmazás értesítési beállítások
	5.3 Fiók biztonsági információk beállítása
	5.4 Figyelési jogosultságok beállítása

	6 Hibaelhárítás
	7 Függelék
	7.1 Biztonsági Országok
	7.2 Rendszerműködési mód
	7.3 Inverter paraméterek
	7.3.1 Egyéni biztonsági paraméterek
	7.3.2 Hálózatra Kapcsolt Teljesítmény Ütemezési Paraméterek
	7.3.3 Villamos hálózat távoli irányítási paraméterei
	7.3.4 Port paraméterek újrafelhasználása

	7.4 Akkumulátor paraméterek
	7.5 Villanyóra paraméterek
	7.6 Intelligens kommunikációs rúd paraméterei
	7.7 Otthoni Energiagazdálkodási Eszköz Paraméterei
	7.8 Üzemeltetési és karbantartási paraméterek

	8 Elérhetőségek

